
Bedienungsanleitung

Photovoltaik Zähler (ISKRA-MT174)
Anschlussschema

Geräteaufdruck

Es kann jeder Norm-Klemmendeckel, auch der Original-Deckel der Zählersteckleiste verwendet
werden, man muss aber die Schrauben des mitgelieferten ISKRA-Klemmendeckels verwenden, da
diese länger sind.

1.)  Zähler-Grundplatte
2.)  Zählerkappe
3.)  Schraube zur Zählerkappenbefestigung
4.)  Anzeige
5.)  Optische Schnittstelle
6.)  Aufruf-Taste
7.)  Deckel der Rückstell- Taste (nicht

 vorhanden)
8.)  LED imp/kWh
9.)  LED imp/kvarh (Option)
10.) LED imp/kVAh (Option)
11.) Klemmendeckel
12.) Befestigungsschrauben für

 Klemmendeckel
13.) Zählerdaten
14.) Legende

Keine  Uhrzeit- / Datumfunktion vorhanden!



Bedienungsanleitung

Displayanzeige

Phasenanzeige (Anzeigevarianten):
Ist eine bestimmte Phasenspannung nicht vorhanden, erscheint diese Phase nicht. Blinkende
L1, L2 und L3 weisen auf eine falsche Phasenreihenfolge hin. Der Energiefluss durch ein
einzelnes Element in der Gegenrichtung äußert sich so, dass die Anzeige des
Phasenvorhandenseins L1, L2 bzw. L3 dieser Phase blinkt und gleichzeitig der Pfeilç
erscheint, der die gelieferte Richtung des gelieferten Energieflusses zeigt.

Betriebsanzeige bei Tastendruck (BLAUER – Taste)

0.2.0 Firmware-Version
C.1.0 Zähler-Werknummer
C.1.6 Firmware-Prüfsumme

31.7.0 Strom L1
51.7.0 Strom L2
71.7.0 Strom L3
32.7.0 Spannung L1
52.7.0 Spannung L2
72.7.0 Spannung L3
1.8.0 Wirkenergie Lieferung [Summe] - Netzbetreiber an Kunde
2.8.0 Wirkenergie Bezug       [Summe] - Kunde an Netzbetreiber

16.7.0 Leistung (Gesamt)
F.F.0 Fehlercode

Displaytest Alle Segmente an.
End
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1.)   Energierichtungsanzeige
2.)   Phasenanzeige
3.)   Registeranzeige
4.)   Aktueller Registertext oder OBIS-Code

(5-stellig)
5.)   Registerwert (8-stellig)
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